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Ligar ao borne (+ Vcc) da central 12 Vcc

Ligar ao borne ( C ) da central
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Ligar ao borne (D) da central
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Push-Button

Em botoeiras de 2 fios,este fio
vermelho não é ligado as botoeiras
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C+ Vcc

Ligar ao borne (+ Vcc) da central 12 Vcc

Ligar ao borne ( C ) da central

D

Ligar ao borne D da central
D

Botoeira ou detector de fumaça
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Comum
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Ligar ao negativo comum
Seguir ligação conforme
(Esquema abaixo)
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Ligar aos fios da placa

eletrônicadas botoeiras

Push-Button
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Para ligação de detectores de

fumaça seguir o mesmo esquema

de ligação das botoeiras

Comum
Negativo

Esquema de Ligação Expansor de Alarme
12 setores

Com Botoeiras  2 Fios

Esquema de Ligação Expansor de Alarme
12 setores

Com Botoeiras 3 Fios


